BUREAU
VERITAS

EG — Baumusterprifbescheinigung

(2)  Gerate und Schutzsysteme zur bestimmungsgemafien Verwendung in explosionsgeféhrdeten
Bereichen — Richtlinie 94/9/EG
(3) EG-Baumusterpriifbescheinigungsnummer

EPS 12 ATEX 1 437 X

(4) Gerat: Schleifringiibertrager TYP 2200.1.24+1
(5) Hersteller: Kraus Elektrotechnik GmbH
(6)  Anschrift: Aindlinger Strafle 13

86167 Augsburg

(7)  Die Bauart dieses Gerates sowie die verschiedenen zuldssigen Ausfiihrungen sind in der Anlage
zu dieser Baumusterprifbescheinigung festgelegt.

(8) Die Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH bescheinigt als Benannte Stelle
Nr. 2004 nach Artikel 9 der Richtlinie des Rates der Europdischen Gemeinschaft vom 23. Méarz
1994 (94/9/EG) die Erfullung der grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen fir
die Konzeption und den Bau von Geraten und Schutzsystemen zur bestimmungsgemafien
Verwendung in explosionsgefahrdeten Bereichen gemaR Anhang Il der Richtlinie. Die Ergebnisse
der Priifung sind in dem vertraulichen Prifbericht 12TH0184 festgelegt.

(9) Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfiillt durch Ubereinstim-
mung mit:

EN 60078-0:2009 EN 60079-1:2007

(10) Falls das Zeichen ,X* hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere Bedingungen fir
die sichere Anwendung des Gerétes in der Anlage zu dieser Bescheinigung hingewiesen.

(11) Diese EG-Baumusterpriifbescheinigung bezieht sich nur auf Konzeption und Bau des festgelegten
Gerates gemaf Richtlinie 94/9/EG. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie gelten fur die Herstel-
lung und das in Verkehrbringen dieses Gerétes.

Die Kennzeichnung des Gerates muss die folgenden Angaben enthalten:
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Bescﬁ&rﬁgungen ohne Unterschrift haben keine Giltigkeit. Diese Bescheinigung darf nur unveréndert weiterverbreitet
werden. Ausziige oder Anderungen bediirfen der Genehmigung von Bureau Veritas Consumer Products Services
Germany GmbH. Diese Bescheinigung wird intern unter folgender Nummer verwaltet: 12-108
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(13) Anlage

(14) EG-Baumusterpriifbescheinigung EPS 12 ATEX 1 437 X

(15) Beschreibung des Gerates:

Der Schleifringlibertrager Typ 2200.1.24+1 dient zur Ubertragung von elektrischen Signalen und
Leistungen von einem stehenden Bauteil (Stator) auf ein sich drehenden Bauteil (Rotor) in explosi-
onsgefahrdeten Bereichen.

Elektrische Daten:

Anzahl der Stromstérke Betriebsspannung Frequenzen Querschnitt Bezeichnung
Wege (Ampere) (Volt) (Hz) (mm?)
1x } B ) 2,5gmm 1 (PE)
24 x 16 A 400 VAC 50 - 60 Hz 2,5gqmm 2-24

(16) Prufbericht: 12TH0184

(17) Besondere Bedingungen:

Eine Reparatur an den ziinddurchschlagsicheren Spalten darf nur entsprechend den konstruktiven
Vorgaben des Herstellers erfolgen. Die Reparatur entsprechend den Werten der Tabelle 1 bzw. 2
der EN 60079-1 ist nicht zulassig.

Der maximale Umgebungstemperaturbereich betragt -20°C bis +50°C.

(18) Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen:

Durch Normen abgedeckt.
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o Bescheinigungen ohne Unterschrift haben keine Giltigkeit. Diese Bescheinigung darf nur unverandert weiterverbreitet
-~ werden.-Ausziige oder Anderungen bediirfen der Genehmigung von Bureau Veritas Consumer Products Services
Germany GmbH. Diese Bescheinigung wird intern unter folgender Nummer verwaltet: 12-108




